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A 0,8 kW - 200 kW sieć nN i SNTyp modułu wytwarzania energii:

Artykuły Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiającego

kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci

(potocznie NC RfG) dotyczące pozwoleń na użytkowanie:

Art. 30 – Pozwolenie na użytkowanie dla modułów wytwarzania energii typu A 
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Pozwolenie na użytkowanie dla modułu 
wytwarzania typu A

przyłączanych na Zgłoszenie 
zgodnie z Art. 7 ust. 8d4 ustawy z 
dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo 

energetyczne

przyłączanych w oparciu o 
realizację umowy o przyłączenie
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Właściwy operator systemu (WOS) - Operator Systemu Dystrybucyjnego Właściciel zakładu wytwarzania energii

Weryfikacja kompletności 
i poprawności 
dokumentów

Dokumentacja kompletna, 
wysłanie potwierdzenia, 
dostosowanie układów 

pomiarowo-rozliczeniowych

Dokumentacja  
niekompletna - odesłanie 

do uzupełnienia z 
terminem uzupełnienia

Montaż mikroinstalacji 
oraz przedłożenie WOS 
Zgłoszenia/Dokumentu 
instalacji

Uregulowanie Umowy  
o świadczenie usług 

dystrybucji lub 
Umowy 

kompleksowej
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Zgłoszenie Zgłoszenie/Dokument instalacji
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Zakres danych zawartych w Zgłoszeniu:

• Dane Zgłaszającego;

• Dane obiektu, w którym wykonano mikroinstalację;

• Dane przyłączanej mikroinstalacji;

• Planowana data przyłączenia;

• Dane oraz oświadczenia instalatora mikroinstalacji;

• Oświadczenie zgłaszającego;

• Załączniki:

• Schemat instalacji przedstawiający sposób przyłączenia mikroinstalacji;

• Parametry techniczne mikroinstalacji
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Zakres dodatkowych danych wymaganych w druku Zgłoszenia/Dokumencie instalacji:

• Moc maksymalna - (Pmax) oznacza maksymalną wartość mocy czynnej, którą moduł

wytwarzania energii jest w stanie generować w sposób ciągły pomniejszoną o każde

zapotrzebowanie związane wyłącznie z pracą tego modułu wytwarzania energii i nie

wprowadzane do sieci;

• Załącznik nr 4 - Certyfikat sprzętu spełniający wymagania NC RfG wydawany przez

upoważniony podmiot certyfikujący lub sprawozdanie z testu zgodności realizowanego w

trybie uproszczonym;

• Tryb pracy modułu wytwarzania energii LFSM-O jest aktywny/nieaktywny – w przypadku

trybu aktywnego przyjęte zostały następujące nastawy: próg częstotliwości ………………Hz,

statyzym …………..%.
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Właściwy operator systemu (WOS) - Operator Systemu Dystrybucyjnego Właściciel zakładu wytwarzania energii

Zawarcie umowy 
o przyłączenie

Wykonanie instalacji wytwórczej 
oraz przedłożenie Dokumentu 
instalacji po wykonaniu przyłącza 
przez WOS

Weryfikacja 
kompletności i 
poprawności 
dokumentów

Dokumentacja kompletna, powołanie komisji sprawdzającej, 
uzgodnienie z Właścicielem zakładu wytwarzania energii 

daty sprawdzenia (alternatywnie możliwość sprawdzenia na 
podstawie przedłożonych dokumentów)

Dokumentacja niekompletna  -
odesłanie do uzupełnienia z 

terminem uzupełnienia

Wykonanie 
przyłącza

Sprawdzenie pozytywne Sprawdzenie negatywne, 
przekazanie uwag 

Zawarcie umowy o świadczenie 
usług dystrybucji  

Poprawa stanu 
faktycznego instalacji

Przekazanie informacji 
Właścicielowi zakładu 
wytwarzania energii o 
wykonaniu przyłącza 

V
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Oświadczenie o gotowości 
do przyłączenia

Dokument instalacji
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Zakres dodatkowych wymaganych dokumentów:

• dokumentacja techniczna powykonawczą zawierająca co najmniej parametry techniczne,

charakterystykę ruchową i eksploatacyjną przyłączanego zakładu wytwarzania energii (w

tym specyfikację techniczną/karty katalogowe urządzeń wytwórczych i przekształtnikowych)

– prawidłowo wykonana dokumentacja umożliwi przeprowadzenie sprawdzenia instalacji na

podstawie przedłożonych dokumentów.
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